
H23
6/8 6/10 6/13 6/15 6/17 6/20 6/22 6/24 6/27 6/29 7/1 7/4 7/6 7/8 7/11 7/13 7/15 7/18 7/20 7/22 7/25 7/27 7/29 8/1 8/3 8/5 8/8 8/10 8/12 8/15 8/17 8/19 8/22 8/24 8/26 8/29 8/31 9/2 9/5 9/7 9/9 9/12 9/14 9/16 9/19 9/21 9/23 9/26 9/28 9/30

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

I-131 9.0 8.0 7.0 8.0 7.0 9.0 7.0 9.0 8.0 7.0 7.0 8.0 6.0 7.0 7.0 8.0 5.0 6.0 6.0 8.0 6.0 6.0 6.0 6.0 7.0 6.0 7.0 7.0 6.0 6.0 6.0 7.0 7.0 5.0 7.0 9.0 7.0 7.0 7.0 8.0 7.0 6.0 6.0 8.0 7.0 7.0 7.0 10.0 10.0 10.0

検出限界値 Cs-134 9.0 8.0 9.0 7.0 7.0 7.0 8.0 8.0 10.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 7.0 8.0 7.0 9.0 9.0 8.0 8.0 9.0 6.0 6.0 8.0 7.0 5.0 7.0 7.0 8.0 8.0 9.0 9.0 5.0 7.0 7.0 7.0 9.0 8.0 7.0 8.0 7.0 9.0 8.0 8.0 5.0 8.0 10.0 10.0 10.0

Cs-137 8.0 8.0 8.0 6.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 9.0 8.0 7.0 9.0 8.0 9.0 7.0 8.0 8.0 8.0 8.0 9.0 9.0 8.0 6.0 7.0 7.0 7.0 8.0 7.0 9.0 9.0 7.0 9.0 6.0 9.0 9.0 9.0 6.0 9.0 8.0 9.0 7.0 6.0 9.0 10.0 8.0 7.0 10.0 10.0 10.0

Cs-136 8.0 7.0 8.0 7.0 6.0 7.0 6.0 8.0 8.0 8.0 8.0 7.0 7.0 8.0 8.0 7.0 8.0 8.0 8.0 7.0 10.0 7.0 7.0 7.0 6.0 6.0 7.0 8.0 7.0 8.0 8.0 8.0 7.0 6.0 8.0 9.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 8.0 7.0 8.0 7.0 7.0 7.0 10.0 10.0 10.0

(株)化研 (株)化研 (株)化研 (株)化研 (株)化研 (株)化研 (株)化研 (株)化研 (株)化研 (株)化研 (株)化研 (株)化研 (株)化研 (株)化研 (株)化研 (株)化研 (株)化研 (株)化研 (株)化研 (株)化研 (株)化研 (株)化研 (株)化研 (株)化研 (株)化研 (株)化研 (株)化研 (株)化研 (株)化研 (株)化研 (株)化研 (株)化研 (株)化研 (株)化研 (株)化研 (株)化研 (株)化研 (株)化研 (株)化研 (株)化研 (株)化研 (株)化研 (株)化研 (株)化研 (株)化研 (株)化研 (株)化研 県薬剤師会 県薬剤師会 県薬剤師会

(株)化研 (株)化研

放射性ヨウ素指標値 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

乳児）放射性ヨウ素指標値 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

放射性セシウム指標値 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

◆三和浄水場は大部分が地下水で占めているため、降雨後の検査を実施していましたが、4/18より週1回実施することになりました。

◆乳児による水道水の摂取に係る対応について(健水発 0321 第2号平成 23 年3月 21 日)
１．指標を超えるものは飲用を控えること ２．生活用水としての利用には問題がないこと ３．代替となる飲用水がない場合には、飲用しても差し支えないこと

※原子力安全委員会が定めた飲食物制限に関する指標値 放射性ヨウ素I-131（飲料水）　300Bq/kg 放射性セシウムCs-137（飲料水）　200Bq/kg
※食品衛生法に基づく暫定的な指標値（抜粋） 放射性ヨウ素I-131（牛乳・乳製品）　300Bq/kg 注）100Bq/kgを超えるものは、乳児用調整粉乳及び直接飲用に供する乳に使用しない。
※指標値は長期間継続して同等の放射性物質濃度の水道水を利用した場合を想定しており、一時的にこの数値を超えた場合に直ちに健康に影響が出ることを示すものではない。

指標値を超えた日：平成23年3月23日採水　放射性ヨウ素I-131検出結果142Bq/kg 摂取制限 対象：乳児、開始2011/03/25、解除2011/03/25

　　今までの結果は、　3/23・3/28・4/1・4/14・4/20・4/27・5/6・5/11・5/18・5/25・6/1・6/8・6/15・6/22・6/29・7/6・7/13・7/20・7/27・8/3・8/10・8/17・8/24・8/31・9/7・9/14・9/21・9/28　とも不検出となっています。

分析機関

採取日
放射性ヨウ素I-131

放射性セシウムCs-134

放射性セシウムCs-137

放射性セシウムCs-136

備考

06/08 06/10 06/13 06/15 06/17 06/20 06/22 06/24 06/27 06/29 07/01 07/04 07/06 07/08 07/11 07/13 07/15 07/18 07/20 07/22 07/25 07/27 07/29 08/01 08/03 08/05 08/08 08/10 08/12 08/15 08/17 08/19 08/22 08/24 08/26 08/29 08/31 09/02 09/05 09/07 09/09 09/12 09/14 09/16 09/19 09/21 09/23 09/26 09/28 09/30

放射性ヨウ素I-131 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

放射性セシウムCs-134 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

放射性セシウムCs-137 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

放射性セシウムCs-136 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

放射性ヨウ素指標値 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

乳児）放射性ヨウ素指標値 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

放射性セシウム指標値 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
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※数値の「0」は不検出 

浄水 放射性物質検査結果 


